Overspenningsvern
Overspenningsvernet trenger normalt ingen vedlikehold men
vi anbefaler jevnlige ettersyn og alltid etter torden.

Overspenningsvernet ettersees ved a se om indikatorene pé
overspenningsvernet er gronne eller rede; er de gronne er
overspenningsvernet i orden. Er en eller flere

rode skal elektriker kontaktes sd rask sa mulig.
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